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ARQ. CAROLINA ARMENTA CERVANTES

ING. DAVID ARMANDO ESCALANTE LARRINAGA
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TUBO DE
PVC DE 4"

CODO 90° DE
PVC DE 4"

CONEXIÓN "T" DE PVC
DE 4" CON REDUCCIÓN
A 2"

TUBO DE VENTILA
DE PVC DE 2"

MURO DE BLOCK
DE 15X20X40 cms.

INODORO

HACIA RED INTERNA

FIRME DE
CONCRETO

MURO DE BLOCK
DE 15X20X40 cms.

MEZCLADORA

LAVABO
EMPOTRABLE

BARRA DE CONCRETO
REFORZADO CON MALLA
ELOCTROSOL. 6X6-10X10

MURO DE BLOCK
DE 15X20X40 cms.

MURO DE BLOCK
DE 15X20X40 cms.

CONECTOR TIPO
CODO DE 90° DE 2"
DE P.V.C.

CONECTOR "T" DE
P.V.C. DE 2"

TUBO DE P.V.C. DE
2"

0.10

0.14

0.20

CODO DE 45° DE PVC
SANITARIO DE 2" Ø

CODO DE 90° DE PVC
SANITARIO DE 2" Ø

TUBO DE PVC
SANITARIO DE 2" Ø

LOSA ALIGERADA DE
CONCRETO DE 20
cms. DE ESPESOR

0.60

VARIABLE
MIN. 0.40

DETALLE DE REGISTRO SANITARIO

TAPA DE CONCRETO CON
MARCO DE ANGULO

METÁLICO DE 2"X2"X1
4"

BLOCK DE  15X20X40 cms.
ASENTADO CON MORTERO
CEMENTO-AREAN PROP.
1:4

REPELLADO CON MORTERO
CEMENTO-ARENA PROP.
1:4

TUBO DE PVC SANITARIO
DE 4" Ø

BASE DE CONCRETO DE
f'c= 100 Kg/cm²

0.25

0.20

0.15

DETALLE DE VENTILA

CODO DE 45° DE PVC
SANITARIO DE 2" Ø

CODO DE 90° DE PVC
SANITARIO DE 2" Ø

TUBO DE PVC
SANITARIO DE 2" Ø

LOSA ALIGERADA DE
CONCRETO DE 20
cms. DE ESPESOR

TUBO DE PVC - 100 mm. (4" Ø)

CONEXION DE PVC TIPO CODO DE
45° DE 100 mm. (4" Ø)

0.10

0.25

NIVELACION PARA DAR
PENDIENTE A BASE DE MORTERO
CEMENTO-ARENA PROP: 1:4

COLADERA HELVEX MOD: 446-X

LOSA ALIGERADA DE CONCRETO
DE 25 cm. DE ESPESOR

0.30

0.30

TUBO DE P.V.C. SANITARIO DE 4"

COPLE DE P.V.C. SANITARIO DE
4"

CAMA A BASE DE GRAVA DE 19
mm.  (3

4")

MUERTO DE CONCRETO DE 50 X
50 X 50 cms.

MURO DOBLE DE BLOCK DE
15X20X40 cm. JUNTEADO CON
MORTERO CEMENTO-ARENA

DETALLE DE BAJANTE PLUVIAL
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